
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Армстрим» 
 

Лицензия №33130/2622 на право осуществления деятельности 
по обеспечению пожарной безопасности от 26.09.2011г. 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                
 
 
 
 

Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной 
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске 

 
 
 
 

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ 

 
0412/20-4-СПС 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
г. Минск 
2020 г. 



 

      

0412/20-4-СПС-С       

Изм. Кол.. уч. Лист №док. Подпись Дата 

ГИП Марцинкевич  12.20 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Провер. Марцинкевич  12.20 С 1  
Разраб. Колодкин  12.20 

ООО «Армстрим»     

Н. контр. Марцинкевич  12.20 

Формат А4 Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№ 

    
 

Содержание тома 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примеч. 

 0412/20-4-СПС-С Содержание тома 1 лист 

 0412/20-4-СПС-ТЧ Пояснительная записка 8 листов 

 0412/20-4-СПС Графическая часть 4 листа 

 0412/20-4-СПС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов 2 листа 

 0412/20-4-СПС.Зд1 Задание на электроснабжение 1 лист 

 0412/20-4-СПС.Зд2 Задание на отключение вентиляции 1 лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Армстрим» 
 

Лицензия №33130/2622 на право осуществления деятельности 
по обеспечению пожарной безопасности от 26.09.2011г. 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                
 
 
 
 

Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной 
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске 

 
 
 

СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ 

 
0412/20-4-СПС-ТЧ 

Пояснительная записка 
 
 
 
 

 
 
 

Главный инженер проекта  Ю.И. Марцинкевич 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

г. Минск 
2020 г. 



 

      

0412/20-4-ÑÏÑ-Ò×       

Èçì. Êîë..ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà 

ÃÈÏ Ìàðöèíêåâè÷  12.20 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ 

Ïðîâåð. Ìàðöèíêåâè÷  12.20 Ñ 1 8 
Ðàçðàá. Êîëîäêèí  12.20 

ÎÎÎ «Àðìñòðèì»     

Í. êîíòð. Ìàðöèíêåâè÷  12.20 

Ôîðìàò À4 Èíâ.¹ ïîäë. Ïîäïèñü è äàòà Âçàì. èíâ.¹ 

    
 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 
 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ............................................................................................................................... 2 

2. Îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà ...................................................................................... 3 

3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ.................................................................................................. 3 

3.1 Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ............................................................................................................. 3 

3.2 Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ ................................................................................................................... 4 

4. Ìîíòàæ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîïðîâîäîâ ........................................................... 5 

5. Ýëåêòðîïèòàíèå è çàçåìëåíèå îáîðóäîâàíèÿ ...................................................................... 6 

6. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ............................................ 7 

7. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè .................................................................................... 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

      

0412/20-4-ÑÏÑ-Ò× 

Ëèñò 

      
2 Èçì. Êîë. Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà 

Ôîðìàò À4 Èíâ.¹ ïîäë Ïîäïèñü è äàòà Âçàì. èíâ.¹ 

    
 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáîðóäîâàíèå îáúåêòà ñèñòåìîé ïîæàðíîé 

ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè 

òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ è äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò ñ çàêàç÷èêîì. 

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû: 

 ÑÍ 2.02.03-2019 «Ïîæàðíàÿ àâòîìàòèêà çäàíèé è ñîîðóæåíèé»; 

 ÒÊÏ 365-2011 «Ñèñòåìû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Ïðàâèëà ïðîèçâîäñòâà 

è ïðèåìêè ðàáîò»; 

 ÍÏÁ 15-2007* «Íîðìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ÐÁ. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 

àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è óñòàíîâîê 

ïîæàðîòóøåíèÿ»; 

 ÒÊÏ 45-2.02-315-2018 «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé» 

 ÒÊÏ 474-2013 «Êàòåãîðèðîâàíèå ïîìåùåíèé, çäàíèé è íàðóæíûõ 

óñòàíîâîê ïî âçðûâîïîæàðíîé è ïîæàðíîé îïàñíîñòè» 

 ÒÊÏ 45-1.02-295-2014 «Ñòðîèòåëüñòâî. Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ. 

Ñîñòàâ è ñîäåðæàíèå»; 

 ÃÎÑÒ 12.1.030-81 «ÑÑÁÒ. Ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü. Çàùèòíîå çàçåìëåíèå. 

Çàíóëåíèå»; 

 ÏÓÝ èçä. 6 «Ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê». 

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì óêàçàííûõ íà ÷åðòåæàõ, ïðèíÿòû ïî 

ÃÎÑÒ 28130-89 «Ïîæàðíàÿ òåõíèêà. Îãíåòóøèòåëè, óñòàíîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ è 

ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Îáîçíà÷åíèÿ óñëîâíûå ãðàôè÷åñêèå» è ÃÎÑÒ 21.210- 

2014 «Ñèñòåìà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Óñëîâíûå 

ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ïðîâîäîê íà ïëàíàõ».  

Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, îáîðóäîâàíèÿ, 

äåòàëåé è óçëîâ, èìåþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ. 

Ïðèíÿòûå â ïðîåêòå èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ íå çàòðàãèâàþò íåñóùåé 

ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêöèé çäàíèÿ. 

Íà ÷åðòåæàõ ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè ñòðîèòåëüíàÿ ÷àñòü ïîêàçàíà óñëîâíî. 
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Âñÿêîå îòñòóïëåíèå îò ïðîåêòíûõ ðåøåíèé äîëæíî áûòü ñîãëàñîâàíî ñ 

ðàçðàáîò÷èêîì. 

 

2. Îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà 

Íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàçðàáîòêà àäðåñíîé ñèñòåìû 

ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå â íåæèëîì 

ïîìåùåíèè. 

Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: ã. Ìèíñê, óë. Ïðèòûöêîãî, 104-1Í,2Í 
Âûñîòà ïîòîëêîâ â ïîìåùåíèÿõ – äî 3,5 ì.  
Êëàññ ôóíêöèîíàëüíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè – Ô3.5, Ô4.3. 

3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ 

3.1 Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîåêòíûõ 

ðåøåíèé ïðè âûáîðå ñïîñîáîâ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî îïòèìèçàöèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ 

ïîêàçàòåëåé ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì 

áûëè ó÷òåíû òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîìåùåíèé, õàðàêòåðèñòèêà è íàçíà÷åíèå 

ïîìåùåíèé, ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû è ôîðìà ïîìåùåíèé (îáúåìíî-

ïëàíèðîâî÷íûå è êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ). 

Ñîãëàñíî ÍÏÁ15-2007* òèï ñèñòåìû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè - àäðåñíàÿ. 

Ñèñòåìà ñòðîèòñÿ íà áàçå ïðèáîðîâ ÍÂÏ «Áîëèä». 

Äëÿ îáíàðóæåíèÿ ïîæàðà â çàùèùàåìûõ ïîìåùåíèÿõ ïðîåêòîì 

ïðåäóñìîòðåíû àäðåñíûå ïîæàðíûå èçâåùàòåëè (äàëåå, ÏÈ): òî÷å÷íûå äûìîâûå 

îïòèêî-ýëåêòðîííûå äâóõïðîâîäíûå ñî âñòðîåííûì èçîëÿòîðîì êîðîòêîãî 

çàìûêàíèÿ (ÁÐÈÇ) «ÄÈÏ34À-04» è ðó÷íûå äâóõïðîâîäíûå ñî âñòðîåííûì 

èçîëÿòîðîì êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ (ÁÐÈÇ) «ÈÏÐ 513-3ÀÌ èñï.01». Èçâåùàòåëè 

ïîäêëþ÷àþòñÿ â àäðåñíûé øëåéô êîíòðîëëåðà äâóõïðîâîäíîé ëèíèè ñâÿçè 

«Ñ2000-ÊÄË». 

Âûáîð òèïîâ ÏÈ â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ çàùèùàåìîãî ïîìåùåíèÿ è 

âèäà ãîðþ÷åé íàãðóçêè ïðîèçâåäåí â ñîîòâåòñòâèå ñ òàáëèöåé Ð.1 

ÑÍ 2.02.03-2019.  
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Ïðèáîðû îáúåäèíÿþòñÿ â åäèíóþ ñåòü ïî ëèíèè ñâÿçè RS-485 ïîñðåäñòâîì 

ïóëüòà êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ «Ñ2000Ì».  

Ïðè ñðàáàòûâàíèè îäíîãî èç ÏÈ â øëåéôå ïîñëå ïåðåçàïðîñà åãî ñîñòîÿíèÿ 

- ÏÏÊÏ âûäà¸ò ñèãíàë «Ïîæàð» ñ óêàçàíèåì íîìåðà ýòîãî øëåéôà. Ïðè 

ôîðìèðîâàíèè ñèãíàëà «Ïîæàð» ïðîèñõîäèò çàïóñê ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ, à ïðè 

ïîâðåæäåíèè ñîåäèíèòåëüíûõ ëèíèé øëåéôîâ (îáðûâ, êîðîòêîå çàìûêàíèå) - 

«Íåèñïðàâíîñòü».  

Ïåðåäà÷à ñèãíàëîâ î ñîñòîÿíèè îáúåêòîâîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè íà 

ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ Ì×Ñ ÐÁ 

ïðåäóñìîòðåíà ïîäêëþ÷åíèåì ðåëåéíûõ âûõîäîâ ñèãíàëüíî-ïóñêîâîãî áëîêà 

«Ñ2000-ÑÏ1», çàïðîãðàììèðîâàííûõ íà ïåðåäà÷ó ñèãíàëîâ «Ïîæàð», 

«Íåèñïðàâíîñòü», ê óñòðîéñòâó îêîíå÷íîìó îáúåêòîâîìó ÑÏÈ Ìîëíèÿ. 

3.2 Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ 

Ñîãëàñíî òàáëèöå 13 ï.2 ÑÍÁ 2.02.02-01 ïðîåêòèðóåòñÿ ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ 

î ïîæàðå òèïà ÑÎ-2. Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò íàëè÷èå ñâåòîçâóêîâûõ 

îïîâåùàòåëåé «Âûõîä» è çâóêîâûõ îïîâåùàòåëåé. 

Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ îáúåêòà ïîñòðîåíà íà îñíîâå êîíòðîëüíî-ïóñêîâîãî 

áëîêà «Ñ2000-ÊÏÁ», êîòîðûé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èâàòü êîíòðîëü ëèíèé íà îáðûâ 

è êîðîòêîå çàìûêàíèå. 

Ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ â 

ïðåäåëàõ 85-110 äÁ, ïðåâûøåíèå óðîâíÿ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ íàä øóìîâûì ôîíîì: 

äëÿ ðå÷åâûõ îïîâåùàòåëåé - íà 10 äÁ. 

Ïóñê ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ ïðåäóñìîòðåòü àâòîìàòè÷åñêèì îò êîìàíäíîãî 

ñèãíàëà, ôîðìèðóåìîãî ÏÏÓ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.14.7.1 ÑÍ 2.02.03-2019. 

4. Ìîíòàæ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîïðîâîäîâ 

ÏÈ óñòàíîâèòü ïî íîðìàì, ïðåäóñìîòðåííûì ÑÍ 2.02.03-2019, ñ ó÷åòîì 

òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, óêàçàííûõ â ïàñïîðòàõ. Çíà÷åíèÿ âåëè÷èí ïëîùàäè, 

êîíòðîëèðóåìîé îäíèì ÏÈ, à òàêæå ìàêñèìàëüíîãî ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ÏÈ, ÏÈ è 

ñòåíîé íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü ïî ÑÍ 2.02.03-2019, íî íå äîëæíû ïðåâûøàòü 

çíà÷åíèé âåëè÷èí, óêàçàííûõ â òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è ïàñïîðòàõ íà ÏÈ. 
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Ðó÷íûå ÏÈ ñëåäóåò óñòàíîâèòü íà îáúåêòå íà ñòåíàõ è ñòðîèòåëüíûõ 

êîíñòðóêöèÿõ íà âûñîòå 1,4±0,2ì îò óðîâíÿ ïîëà, â ëåãêîäîñòóïíûõ è âèäíûõ 

ìåñòàõ íà ðàññòîÿíèè: íå ìåíåå 0,5ì îò îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûì 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì (âûêëþ÷àòåëåé, ïåðåêëþ÷àòåëåé); íå ìåíåå 0,75ì îò 

çàãðîìîæäàþùèõ ïðåäìåòîâ, ìåáåëè, îáîðóäîâàíèÿ; â ìåñòàõ, óäàë¸ííûõ îò 

ýëåêòðîìàãíèòîâ, ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ, è äðóãèõ ýëåêòðè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, 

ðàáîòà êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ñàìîïðîèçâîëüíîå ëîæíîå ñðàáàòûâàíèå ÏÈ. 

Òî÷êè óñòàíîâêè ÏÈ óòî÷íèòü ïî ìåñòó.  

Ïðîêëàäêà øëåéôîâ, ñèëîâûõ è êîíòðîëüíûõ êàáåëåé äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ 

â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÓÝ, ÑÍèÏ 3.05.06-85 è òåõíè÷åñêîé 

äîêóìåíòàöèè íà ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå. Äëÿ êîììóòàöèé â øëåéôå ïðèìåíèòü 

ðàçâåòâèòåëüíûå êîðîáêè. 

Ðàçâîäêó ñåòè ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è îïîâåùåíèÿ î ïîæàðå âûïîëíèòü 

ñëåäóþùèìè êàáåëÿìè: 

 ÊÑÐýÂíã(À)-FRLS 1x2x0,97 äëÿ ñèñòåìû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè; 

 ÌÊØ 2õ0,75 äëÿ ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ î ïîæàðå 

Òðàññèðîâêó êàáåëÿ óòî÷íèòü ïðè ìîíòàæå. 

Ïðè ìîíòàæå îáîðóäîâàíèÿ ïîëüçîâàòüñÿ èíñòðóêöèåé ïî ìîíòàæó, ïóñêó è 

ðåãóëèðîâêå èçäåëèÿ. 

Â ìåñòàõ ïðîõîäà ïðîâîäîâ è êàáåëåé ÷åðåç ñòåíû, ïåðåãîðîäêè, 

ìåæäóýòàæíûå ïåðåêðûòèÿ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ñìåíû 

ýëåêòðîïðîâîäêè. Äëÿ ýòîãî ïðîõîä äîëæåí áûòü âûïîëíåí â òðóáå, êîðîáå, èëè 

â ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèÿõ äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû îòâåðñòèÿ. Çàçîðû 

ìåæäó ïðîâîäàìè, êàáåëÿìè è òðóáîé èëè êîðîáîì ñëåäóåò çàäåëûâàòü 

ëåãêîóäàëÿåìîé ìàññîé èç íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà. Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü 

îáåñïå÷åí ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè çàäåëêè, ðàâíûé òðåáóåìîé îãíåñòîéêîñòè 

ïåðåñåêàåìûõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé. 

5. Ýëåêòðîïèòàíèå è çàçåìëåíèå îáîðóäîâàíèÿ 

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ÑÍèÏ 3.05.06-86 è ÏÓÝ. 



 

      

0412/20-4-ÑÏÑ-Ò× 

Ëèñò 

      
6 Èçì. Êîë. Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà 

Ôîðìàò À4 Èíâ.¹ ïîäë Ïîäïèñü è äàòà Âçàì. èíâ.¹ 

    
 

Ñèñòåìà ÑÏÑ ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëåì 1 êàòåãîðèè è òðåáóåò äâóõ 

ýíåðãîíåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ. Ýëåêòðîñíàáæåíèå ñèñòåì 

îñóùåñòâëÿåòñÿ: îò èñòî÷íèêà ïåðåìåííîãî òîêà ñ àâòîìàòè÷åñêèì 

ïåðåêëþ÷åíèåì â àâàðèéíîì ðåæèìå íà ðåçåðâíîå ïèòàíèå îò ñóõîçàðÿæåííîé 

àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè (ÀÊÁ).  

Ðåçåðâíîå ïèòàíèå ðàññ÷èòàíî ñ ó÷¸òîì îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ïðèáîðà â 

äåæóðíîì ðåæèìå â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ è â ðåæèìå «Òðåâîãà» - íå ìåíåå 3 

÷àñîâ. 

Äëÿ ïèòàíèÿ ñèñòåì èñïîëüçóåòñÿ ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ÐÈÏ-12 

èñï.50, ãäå ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè åìêîñòüþ  

17 À÷. 

Îáîðóäîâàíèå ñèñòåìû ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ î 

ïîæàðå è ýêðàíèðîâàííûå êàáåëè äîëæíû áûòü çàçåìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 

òðåáîâàíèÿìè ÏÓÝ è ïàñïîðòíûìè òðåáîâàíèÿìè. 

  

6. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 

Âñå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïðè ñòðîãîì 

ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé: ÒÊÏ 45-1.03-44-2006 «Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè â 

ñòðîèòåëüñòâå». 

Äëÿ ñáîðà ìóñîðà è îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà îáîðóäîâàòü êîíòåéíåðû, 

êîòîðûå ìàðêèðóþòñÿ è ðàçìåùàþòñÿ â îòâåä¸ííûõ äëÿ íèõ ìåñòàõ. 

Ìóñîðîñáîðíèêè îáîðóäîâàòü ïëîòíî çàêðûâàþùèìèñÿ êðûøêàìè, ðåãóëÿðíî 

î÷èùàòü îò ìóñîðà.  Ïåðåïîëíåíèå ìóñîðîñáîðíèêîâ íå äîïóñêàòü. 

Íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïðèêàçîì ëèáî èíñòðóêöèåé, óòâåðæäàåìîé 

ðóêîâîäèòåëåì ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí 

ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. 

Ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà 

îáúåêòå íåñ¸ò ðóêîâîäèòåëü ãåíïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ëèáî äðóãîå 

óïîëíîìî÷åííîå ëèöî. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ìåð ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñóáïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà îáúåêòå 

âîçëàãàåòñÿ íà ðóêîâîäèòåëåé ðàáîò ýòèõ îðãàíèçàöèé. Íå äîïóñêàåòñÿ 
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ïðèìåíÿòü äëÿ ñóøêè è îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèé íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû, æàðîâíè, 

ìàíãàëû, ýëåêòðîïðèáîðû ñ îòêðûòûìè íàãðåâàòåëüíûìè ýëåìåíòàìè.  

Â êà÷åñòâå çàçåìëÿþùèõ ïðîâîäíèêîâ äîëæíû èñïîëüçîâàòü òîëüêî 

ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýòîãî ïðîâîäíèêè. Ìàãèñòðàëè çàçåìëåíèÿ 

äîëæíû áûòü ïðèñîåäèíåíû ê çàçåìëèòåëÿì íå ìåíåå ÷åì â äâóõ ðàçíûõ ìåñòàõ 

è, ïî âîçìîæíîñòè, ñ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí. Íå äîïóñêàåòñÿ â êà÷åñòâå 

çàçåìëåíèÿ èñïîëüçîâàòü òðóáîïðîâîäû ñèñòåì âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè, 

îòîïëåíèÿ è ïîäîáíûõ ñèñòåì. Âî âðåìåííûõ çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ íå 

äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñâåòèëüíèêîâ â îòêðûòîì èñïîëíåíèè. 

Ïðîêëàäêà ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÷åðåç îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè äîëæíî 

âûïîëíÿòüñÿ â ìåòàëëè÷åñêèõ ãèëüçàõ ñ óïëîòíåíèåì íåãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè. 

Â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ îáåñïå÷èòü öåíòðàëèçîâàííîå îòêëþ÷åíèå 

ýëåêòðîýíåðãèè áûòîâûõ ñîîðóæåíèé. 

7. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè 

Ïðîâåðêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèñòåì ïðîèçâîäÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ 

äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè. 

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûé ðåìîíò (ÒÎ è 

ÏÏÐ) ñèñòåì ïîæàðíîé àâòîìàòèêè, äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî íà îáúåêòå ñ 

ìîìåíòà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ.  

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèõ 

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. 

Ðàáîòû äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîäîâûì ïëàíîì-

ãðàôèêîì, ñîñòàâëÿåìûì ñ ó÷åòîì äîêóìåíòàöèè çàâîäîâ èçãîòîâèòåëåé è 

ñðîêàìè ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò, ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, 

èìåþùåé ëèöåíçèþ, ïî äîãîâîðó. 

 



Условные графические обозначения

Обозначение
графическое

Обозначение
буквенное Наименование

ПКиУП Пульт контроля и управления пожарный

КДЛ Контроллер двухпроводной линии

СПБ Сигнально-пусковой блок

КПБ Контрольно-пусковой блок

БП Блок питания

УО Устройство обьектовое оконечное системы передачи извещений

Д Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

Р Извещатель пожарный ручной

Линия прокладки кабеля

ЗВ Оповещатель звуковой

СЗВ Транспарант свето-звуковой "Выход"

РМ Релейный модуль
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема  электрическая структурная. Расчет электропитания

3 План сети системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

4 Схема электрическая подключения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

0412/20-4-СПС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

0412/20-4-СПС.ЗД1 Задание на электроснабжение

0412/20-4-СПС.ЗД2 Задание на отключение вентиляции

Общие данные

1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-технических, противопожарных и других норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

2. Монтажные работы выполнить согласно ТНПА.

3. При монтаже и наладке системы руководствоваться паспортами и техническими описаниями на используемое

оборудование.

4. Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом

"Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актами законодательства

Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий".

5. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в

спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносят изменения по поручению

заказчика на договорной основе.

6. Решение по установке, подключению основного и вспомогательного технологического оборудования, детальный

учет изделий и материалов выполняется по поручению заказчика на договорной основе (согласно ТКП

45-1.02-295-2014) при корректировке проекта после предоставления паспортных данных на оборудование

согласно принятой проектной схемы.

0412/20-4-СПС
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 1 4Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
Общие данные             ООО "Армстрим"

Н. контр. Марцинкевич 12.20
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ПС-1
КСРэВнг(А)-FRLS 1х2х0,97
L = 160 м. 13 шт.

1/x 1/x

2 шт.

+ -

4GSM

УО

~220В, 50Гц

Сигнал "Пожар"

Сигнал "Неисправность"

~220В, 50Гц

Шкаф пожарной
сигнализации "ШСП"

КДЛ

СПБ

ПКиУП

БП

КПБ

ЛО-1, L = 60 м.
МКШ 2х0,75

Выход

СЗВ1/y

2 шт.
На фасаде
здания

РИП-12 исп.50"

СЗУ
ЗВ1/y

2 шт.

0.5 м

0.5 м

0.
5 

м

0.
5 

м

0.
5 

м

0.
5 

м

0.5 м

0.5 м

0.5 м

12V 12V 12V 12V 12V

1 шт.

УК-ВК
МКШ 2х0.75
Сигнал на отключение вентиляции

Расчет необходимой емкости АКБ
для источника питания РИП-12 исп.50

Оборудование Iдеж., мА Iтрев., мА Кол-во, шт. Iдеж.трев.,
мА

Iтрев.общ.,
мА

С2000М 60.0 120 1 60.0000 120.0000

С2000-СП1 20.0 140 1 20.0000 140.0000

С2000-КДЛ 80.0 160 1 80.0000 160.0000

С2000-КПБ 45.0 100 1 45.0000 100.0000

ДИП-34А-04 0.5 0.5 13 6.5000 6.5000

ИПР 513-3АМ 0.5 0.5 2 1.0000 1.0000

УК/ВК исп.12 0.0 38.0 1 0.0000 38.0000

АСТО12С 0.0 80 2 0.0000 160.0000

ЗОС-3МВ/ЗОС-3М 0.0 40 3 0.0000 120.0000

Ток нагрузки, мА 212.5000 845.5000

Емкость АКБ, необходимая для работы в деж. режиме (24ч), А*ч 5.1000

Емкость АКБ, необходимая для работы в трев. режиме (3ч), А*ч 2.5365

Требуемая емкость АКБ с учетом 25%-го запаса, А*ч 9.5456

Выбранная емкость АКБ, А*ч 17

Примечания:
1. Подвод питания к электроприборам ~220В, 50Гц должен быть выполнен Заказчиком согласно заданию (см. лист

-СПС4.ЗД1). Отключение вентиляции предусмотреть согласно заданию (см.лист-СПС4.ЗД2)
2. Нумерация оповещателей: СЗВ - свето-звуковые табло; ЗВ - звуковые оповещатели.

0412/20-4-СПС
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 2Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
Схема  электрическая структурная. Расчет

электропитания             ООО "Армстрим"
Н. контр. Марцинкевич 12.20
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0412/20-4-СПС
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 3Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
План сети системы пожарной сигнализации

и оповещения о пожаре             ООО "Армстрим"
Н. контр. Марцинкевич 12.20

1. Архитектурно-строительная часть показана условно.

2. При установке оповещателей необходимо соблюдать расстояния от потолка до верхней части оповещателя не менее 0,15 м,

но не более 3 м от уровня пола до нижней части оповещателя; при установке световых указателей - на высоте 1,7 м до 2,5 м в

коридорах, проходах помещений более 20 м.

3. Световые указатели "Выход" установить над дверными проемами эвакуационных выходов. 3. При установке ПИ необходимо

соблюдать расстояния от ПИ до вентиляционных отверстий не менее 1 м. РПИ установить на высоте (1,4±0,2) м от уровня пола

на расстоянии не менее 0,75 м от различных предметов, мебели и оборудования.

4. Разводку кабеля по потолкам выполнить, в кабель канале ПВХ, в помещениях,где установлен подвесной потолок - в трубе

ПВХ. По стенам в кабель-канале ПВХ.

5. Трассировку кабеля уточнить при монтаже.
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0412/20-4-СПС
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 4Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
Схема электрическая подключения             ООО "Армстрим"

Н. контр. Марцинкевич 12.20
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Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Поставщик

Единица
измерения

Количеств
о

Масса
единицы, кг

Примечания

Оборудование и материалы

1 Система передачи извещений Молния шт. 1

2 Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 шт. 1

3 Пульт контроля и управления С2000-М шт. 1

4 Контроллер двухпроводной адресной линии С2000-КДЛ шт. 1

5 контрольно-пусковой блок С2000-КПБ шт. 1

6 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ДИП-34А-04 шт. 13 +2 шт. в ЗИП

со встроенным изолятором короткого изолятора

7 Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.01 шт. 2 + 1 шт. в ЗИП

8 Устройство коммутационное УК/ВК исп.12 шт. 1

9 Оповещатель звуковой наружный ЗОС-3М шт. 1

10 Оповещатель звуковой ЗОС-3МВ шт. 2

11 Оповещатель комбинированный светозвуковой АСТО12С шт. 2

12 Шкаф пожарной сигнализации ШСП шт. 1

13 Источник резервного питания РИП-12 исп.50 шт. 1

14 Батарея аккумуляторная 12В, 17 Ач шт. 1

15 Кабель КСРэВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 м. 160

16 Кабель МКШ 2х0.75 м. 60

17 Кабель-канал 25х16 м. 200

18 Кабель ВВГнг 3х1,5 м. 20

19 Выклчюатель автоматический шт. 2

20 Бокс для двух выключателей шт. 1

21 Защита для оповещателя КЗА 140 шт. 1

Примечания:

1. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами отличающимися от

приведенных в спецификациях руководствоваться соответствующими указаниями листа "Общие

данные" основного комплекта чертежей.
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0412/20-4-СПС.СО
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 1 2Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
Спецификация оборудования,

изделий и материалов             ООО "Армстрим"
Н. контр. Марцинкевич 12.20



Позиция Наименование и технические характеристики Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Поставщик

Единица
измерения

Количеств
о

Масса
единицы, кг

Примечания

Детонтаж

1 Оповещатель комбинированный светозвуковой АСТО12С шт. 2

2 Извещатель пожарный ручной ИП5-2Р шт. 2

3 Извещатель пожарный тепловой ИП 109-05-А2М шт. 20

4 Извещатель пожарный дымовой ИП212-5МУ шт. 10

5 Прибор приемо-контрольный А6-06 шт. 1

Пусконаладочные работы

1 Количество каналов шт. 15

2 Шлейф оповещения шт. 1
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1. Подвод точек 220В на высоту не ниже 1,5м.

2. Подачу питания к электроприемникам от электросети объекта предусмотреть от свободной группы щита

вводного устройства (при отсутствии свободных групп на указанном щите допускается предусматривать

установку для этих целей электрощита на соответствующее количество групп) в соответствии с п.17.9

CН-2.02.03-2019.

3. Заземлить металлические экраны проводников и корпуса приборов в соответствие с ПУЭ.

Место
подвода
питания

Наименование
электроприемника

Количество жил
Установленная

мощность по вводам,
кВА

Помещение №5 по
экспликации (кабинет)

"Молния" - 1 шт.
"РИП 50 исп.12" - 1 шт. 3 2 1 0,5 АКБ
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0412/20-4-СПС.ЗД1
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 1Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
Задание на электроснабжение             ООО "Армстрим"

Н. контр. Марцинкевич 12.20
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0412/20-4-СПС.ЗД2
Разработка проектно-сметной документации на установку пожарной
сигнализации в помещениях 1Н и 2 Н по ул. Притыцкого, 104 в г. Минске

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

ГИП Марцинкевич 12.20
С 1Провер. Марцинкевич 12.20

Разраб. Колодкин 12.20
Задание на отключение вентиляции             ООО "Армстрим"

Н. контр. Марцинкевич 12.20

Согласно п.15.2 CН-2.02.03-2019 пожарная автоматика объекта должна быть сблокирована с

электроприемниками систем вентиляции (за исключением электроприемников, питаемых от однофазной сети

освещения), кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - систем вентиляции) для:

a. отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений

категории А и Б, а также местных систем кондиционирования воздуха;

b. закрывания противопожарных клапанов в системах вентиляции.

Помещение
Вид контактов

в дежурном
режиме

Допустимые параметры

Примечание

Ток, А
Напряжение

переменное, В Мощность, Вт

Место установки ПКП нормально-
замкнутые 5 230

Устройство
формирования

сигнала: УК-ВК исп.12
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